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Gaststätten

Am Lönsberg 12
49843 Uelsen

Ganzes Gebäude

1961 Saniert 1992

1969

503

Heizöl EL

Heizöl EL

Art: keine Verwendung: keine

✔

✔

✔

✔

Gerd Stulga
Gebäudeenergieberater
Ermlandstraße 6
48531 Nordhorn

24.04.2023

24.04.2033 NI-2023-004516091
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Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
kWh/(m²·a)

1.079,4

✔

✔

Heizöl 590,64 385,99 0 0 0 976,63

Strom netzbezogen 8,26 2,61 25,75 0 0 36,63

977

37

1 Hauptnutzung 277 55

2 14 Küchen in Nichtwohngebäuden 88 18

3 16 WC und Sanitärräume in 
Nichtwohnge

71 14

4 19 Verkehrsflächen 12 2

5 20 Lager, Technik, Archiv 53 11
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1 Außenwand gg. A-
ußenluft

Modernisierung  empfohlen
✔

2 Fenster Teilweise Austausch empfohlen
✔

3 Eingangstür Austausch empfohlen
✔

4 Beleuchtung Modernisierung  empfohlen
✔

5 Heizung Austausch dringend nötig
✔

✔

Weitere Informationen erhalten Sie auf der GEG-Infoseite des BBSR
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